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A4 - Anlaufverstéarker-Modul
C1,C2,C3,C4 - Kondensator Grunderregung
C5 - Kondensator Anlaufverstarkung
F1,F2 - Sicherungsautomat thermisch
G - Asynchron Wechselstromgenerator
K3 - Schitz (Anlaufverstérkung)

P1 - Betriebsstundenzéhler

R1 - Entladewiderstand

S1 - Temperaturschalter Generator

S2 - Anlaufverstarkung “Ein"

X1, X2 - Schuko Steckdose

X3 - CEE Steckdose 230V/32 A

X4 - Klemmbrett

XPA - PA Schiene
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A4 - Anlaufverstarker-Modul

F1,F2 - Sicherungsautomat thermisch
F3 - FI Schutzschalter

P1 - Betriebsstundenzahler

S2 - Anlaufverstarkung "Ein"

X1,X2 - Schuko Steckdose

X3 - CEE Steckdose 230V/32 A

X4 - Klemmbrett

XPA - PA Schiene
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Option "nach GW 308"
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A4 - Anlaufverstérker-Modul

F1, F2 - Sicherungsautomat thermisch

H1 - Anzeige ISO-Fehler

N1 - ISO-W&chter

P1 - Betriebsstundenzéhler

Q - Sicherungsautomat mit Arbeitsstromausléser

S2 - Anlaufverstarkung und Leerlaufautomatik "Ein"

S4 - Taste ISO Test

X1, X2 - Schuko Steckdose

X3 - CEE Steckdose 230V/32 A
X4 - Klemmbrett

XPA - PA Schiene
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Option Isometer
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A4 - Anlaufverstarker-Modul
F1,F2 - Sicherungsautomat thermisch
H1 - Anzeige ISO-Fehler

N1 - ISO-Wéchter

P1 - Betriebsstundenzahler

S2 - Anlaufverstarkung “Ein"
S4 - Taste ISO Test

X1,X2 - Schuko Steckdose

X3 - CEE Steckdose 230V/32 A
X4 - Klemmbrett

XPA - PA Schiene
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Option UBC

Anzeigemodul
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A4 - Anlaufverstarker-Modul

F1,F2 - Sicherungsautomat thermisch
P1 - Betriebsstundenzahler

S2 - Anlaufverstarkung "Ein"

X1,X2 - Schuko Steckdose

X3 - CEE Steckdose 230V/32 A

X4 - Klemmbrett

XPA - PA Schiene
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A4 - Anlaufverstéarker-Modul
._.V\_u Cl/ C2[C3| C4|C5| C6[C7)| C8| C9 R1 R2 A5 - Leerlaufautomatik-Modul
5401(2) | 50nF | 50N |50mF| 60nF |60NFE|60NMFE | = — — C4 Cc1 C1, C2, C3 - Kondensator Grunderregung
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S1 - Temperaturschalter Generator

S2 - Schalter Leerlafautomatik u. Anlaufverstérkung "Ein"

S3 - Temperaturschalter Motor

X1 - Schuko Steckdose

X2 - CEE Wechselstromsteckdose 230V/16A
X3 - CEE Drehstromsteckdose 400V/16A
X4 - Klemmbrett

XPA - PA Schiene

Y2 - Hubmagnet Leerlauf "Ein"

SEA Silent Economic
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